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Blatt 1.2
Anforderung an Zählerplätze in elektrischen Anlagen

im Niederspannungsnetz

(inheitsblatt zur 7AB 2019

Klemmenbelegung plombiertes Feld
Klemme 1:

1. Neutralleiter (N)
2. Tarifschaltung (HT / NT)
3. LF Speicherheizung Gemeinsame Messung und

    Ladefreigabe WW-Speicher
4. LZ Speicherheizung Gemeinsame Messung oder

    S Gesteuerte Heizung Speicherteil
5. LF bei Gemeinschaftsanlagen oder

    SF Gesteuerte Heizung Speicherfreier Teil
6. Lastabwurf
7. Steuerphase Abnehmer

Klemmenbelegung Abnehmerteil
Klemme 1:

1. Brauchwasserkreis
2. Brauchwasserkreis
3. Steuerphase
4. Lastabwurf
5. Gerätefreigabe
6. A1 bzw. Z1 / LF / S
7. A2 bzw. Z2 / LF / SF
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